　　爆破拆除工程安全操作规程

　　爆破拆除工程安全技术要点

　　①爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，并应按照国家现行国家标准《爆破安全规程》分为A、B、C三级。爆破拆除工程设计必须经当地有关部扪审核，做出安全评估批准后方可施行。

　　②从事爆破拆除工程的项目经理部，必须持有所在地有关部扪核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应级别或低于企业级别的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。

　　③爆破拆除需采用用的爆破器材，必须向当地有关部扪呻请《爆破物品购买证》，到指定的供应点购买。严禁赠送、转让、转卖、转借爆破器材。

　　④运输爆破器材时，必须向所在地有关部扪呻请领取《爆破物品运输证》。应按照规定路线运输，并应派专人押送。

　　⑤爆破器材临时保管地点，必须经当地有关部扪批准。严禁同室保管与爆破器材无关的物品。

　　⑥破拆除的预拆除施工应确保建筑安全和稳定。预拆除施工可采用机械和人工方法拆除非承重的墙体或不影响结构稳定的构件。

　　⑦爆破时应限制一次同时爆破的用药量。建筑爆破拆除施工时，应对爆破部位进行覆盖和遮挡防护，覆盖材料和遮挡设施应牢固可靠

　　⑧爆破拆除应采用电力起爆网路和非电导爆管起爆网路。必须采用爆破特用仪表检查起爆网路电阻和起爆电源功率，并应满意设计要求;非电导爆管起爆应采用复式交叉封闭网路。爆破拆除工程不得采用导爆索网路或导火索起爆方法。

　　⑨装药前，应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应选择安全部位和场所进行。

　　⑩爆破拆除工程时施行要应在当地政府主管部扪领导下成立爆破指挥部，并应按设计确定的安全距离设置警戒。

　　拆除爆破安全规程

　　1　主题内容与适用范围

　　本标准对拆除爆破的设计、施工、承担资格、安全评估，爆后检查、隐患处理、审查程序及安全管理等作出了规定。

　　本标准适用于中华人民共和国境内从事民用拆除爆破单位及其主管部门以及人员。

　　2　引用标准

　　GB 6722　爆破安全规程

　　3　术语

　　拆除爆破以拆除地面、地下和水下建(构)筑物为目的的控制爆破。

　　4　承担资格与审查

　　4.1　拆除爆破分级

　　根据拆除物周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，分为A、B、C三级。

　　4.1.1　有下列情况之一者，属A级：

　　a. 环境十分复杂，爆破可能危及国家一、二级文物保护对象，极重要的设施，极精密仪器和重要建(构)筑物。

　　b. 拆除的楼房高度超过10层、烟囱(或塔)的高度超过80m。

　　c. 一次爆破的炸药用量多于200kg。

　　4.1.2　有下列情况之一者，属B级：

　　a. 环境复杂，爆破可能危及国家三级或省级文物保护对象、居民楼房和厂房。

　　b. 拆除的楼房高度5--10层、烟囱(或塔)高度50--80m。

　　c. 一次爆破的炸药用量50--200kg。

　　4.1.3　符合下列情况者，属C级：

　　a. 环境不复杂，爆破不会危及周围的建(构)筑物。

　　b. 拆除楼房的高度低于5层、烟囱(或塔)高度低于50m。

　　c. 一次爆破的炸药用量少于50kg。

　　4.2　承担资格

　　4.2.1　承担拆除爆破的单位，必须持有所在地县、市级公安局签发的《爆炸物品使用许可证》。

　　4.2.2　承担A级拆除爆破设计与施工的单位，必须符合下列条件：

　　a. 具有高级技术职称的爆破工程技术人员不得少于2人;

　　b. 有B级以上拆除爆破设计与施工实践经验。

　　4.2.3　承担B级拆除爆破设计与施工的单位，必须符合下列条件：

　　a. 具有高级技术职称的爆破工程技术人员不得少于1人;

　　b. 有C级以上拆除爆破设计与施工实践经验。

　　4.2.4　承担C级拆除爆破设计与施工的单位，必须符合下列条件：

　　a. 具有中级技术职称的爆破工程技术人员不得少于2人;

　　b. 参与过一般拆除爆破的设计或施工，具有一般的拆除爆破经验。

　　4.2.5　任何个人不得承担拆除爆破工程。

　　4.3　审查

　　4.3.1　A级拆除爆破设计，必须经当地县、市公安局审核后，报省、自治区、直辖市公安厅(局)审查同意。

　　4.3.2　B级拆除爆破设计，必须经当地县、市公安局审核后，报地(市)级公安局审查同意。

　　4.3.3　C级拆除爆破设计，应由当地县、市级公安局审查同意。

　　安装、拆除、爆破工程安全技术操作规程

　　1.掌握安装、拆除和爆破机械工具、起重运输机械和建筑物的结构情况、建筑情况，如模板、脚手架、塔吊、架桥机、起重吊装设备等，施工前编制安装、拆除和爆破工程施工组织设计。

　　2.工程负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加施工的工作人员进行详细的交底，并在过程中进行统一指挥和经常监督。

　　3.工作前应配备个人防护用品，检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳索系挂在身上，防止掉落伤人。工作时应集中思想，避免钉子扎脚和空中滑落。

　　4.安装、拆除和爆破区周围应设立围栏，挂警示牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。

　　5.安装与拆除大型模板，应搭设脚手架，并设防护栏杆，防止在同一垂直面上下操作。高空作业要系牢安全带。

　　6.高处、复杂结构设备的安装与拆除，应有专人指挥，上下应有人接应，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下，随装拆随运送，严禁从高处掷下。

　　7.拆除模板一般用长撬棍，人不许站在正在拆除的模板上。在拆除模板时，应防止整块模板掉下，以免伤人。

　　8.拆除石棉瓦及轻型结构屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。

　　9.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相适应，不能先行拆除，建筑物的承重支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。

　　10.采用控制爆破方法进行拆除工程应按下列要求做：

　　11.严格遵守《土方及爆破工程施工与验收规范》关于拆除爆破的规定。

　　12.在人口稠密、交通要道等地区爆破建筑物，应采用电力或导爆索起爆，不得采用火花起爆。当采用分段起爆时，应采用毫秒雷管起爆。

　　13.微量炸药的控制爆破，可大大减少飞石，但不能绝对控制飞石，仍应采用适应保护措施，如对低矮建筑物采取适应护盖，对高大建筑物爆破设一定安全区，避免及周围建筑物和人身的危害。

　　14.爆破时，对原有蒸汽锅炉和空压机房等高压设备，应将其压力降到0.1—0.2兆帕。

　　15.爆破各道工序要认真细致地操作，检查与处理，杜绝各种不安全事故发生。爆破要有临时指挥机构，便于分别负责爆破施工与起爆等相关安全工作。

　　16.用爆破方法拆除建筑物部分结构的时候，应该保证其它结构部分的良好状态。爆破后，如果发现保留的结构部分有危险征兆，应采取安全措施后，再进行工作。

