电机、电器大修工安全操作规程
1．遵守电工作业一般安全规定。检修电机、电器设备时，必须首先断开电源。如不能停电工作，应经过审批。
　　2．电机与电器拆除送修后，可能来电的线头应及时用绝缘包布包扎好。高压电机拆除后，遗留线头必须短路接地。
　　3．检修电机时，拆卸各部分螺钉应用适当的工具，禁止乱敲乱打。
　　4．电机通电试验时，外壳必须接地。并遵守电机试验安全技术操作规程。电机短路试验时，禁止用手把住轴。
　　5．在大修时，必须把工件固定好，防止翻倒打伤人。
　　6．焊接电器设备和接线头，要防止触电与灼烧。
　　7．调试用的插头、开关、电线应保持绝缘良好。如有破损和裸露部分，应及时更换。不准带负荷用闸刀开关送电或停电。
　　8．线圈入炉干燥时，一定要把线圈放在铁架上，不得直接放在电炉上面。
　　9．电机、电器检修完工后，要检查是否有错误或不当的地方，在试车时必须注意附近是否有人。
　　10．在检修工作中，如中途离去，回来再继续工作时，必须先检查工件和设备是否有变动。
