GB17427-1998《水成膜泡沫灭火剂》

前言 

本标准是依据GB 15308－94《泡沫灭火剂通用技术条件》制定的。 
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水成膜泡沫灭火剂

Aqueous film forming foam extinguishing agent
1 范围 

本标准规定了水成膜泡沫灭火剂的技术要求、试验方法、检验规则、包装和 

运输。 

本标准适用于水成膜泡沫灭火剂和抗溶水成膜泡沫灭火剂。 

2 引用标准 

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标 

准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨 

使用下列标准最新版本的可能性。 

GB 15308－94 泡沫灭火剂通用技术条件 

 ISO 7203－1：1995 用于顶部施放的低倍泡沫灭火剂SH  0004－90 橡胶工业用溶剂油 

3 定义 

本标准采用下列定义。 

3.1  

水成膜泡沫（AFFF）灭火剂 aqueous film forming foam extinguishing agent  以碳氢表面活性剂与氟碳表面活性剂为基料并能够在某些烃类液体表面形成一层水膜的泡沫灭火剂。 

3.2 抗溶水成膜泡沫（AFFF/AR ）灭火剂 alcohol resistant aqueous film  

forming foam extinguishing agent  

适用于扑灭水溶性液体燃料火灾的水成膜泡沫灭火剂。 

3.3  

扩散系数 spreading coefficient 衡量一种液体在另一种液体表面上扩散能力的参数。 

3.4 水成膜泡沫灭火剂的灭火性能级别 extinguishing performance class of  

aqueous film forming foam extinguishing agent  以标准燃料、泡沫施加方式、灭火时间和抗烧水平为参数判定水成膜泡沫灭火剂灭火能力的级别。 

4 要求 

4.1  

物理、化学性能 

水成膜、抗溶水成膜泡沫液及泡沫溶液的物理和化学性能应符合表1 中的技 

术要求。 
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按GB 15308－94 中5.6.1.1。 

5.6.2  

试验步骤 

按 GB 15308－94 中5.6.1.2。 

5.7  

灭火性能的测定 

5.7.1  

判定条件 

按 GB 15308－94 中5.7.1。 

5.7.2  

试验条件 

按 GB 15308－94 中5.7.2。 

5.7.3  

数据记录 

按 GB 15308－94 中5.7.3。 

5.7.4  

人工海水的组成 

按 GB 15308－94 中5.7.4。 

5.7.5 灭火性能试验 

5.7.5.1  

AFFF、AFFF/AR 对非水溶性液体燃料的灭火试验  

a) 仪器、设备、材料 

钢质燃烧盘：内径2 400 mm ±25 mm，深度200 mm±15 mm，壁厚2.5 mm；挡板：长1 000 mm±50 mm，高1 000 mm±50 mm，适于缓施加试验；钢质抗烧罐：内径300 mm±5 mm，深度250 mm±5 mm，壁厚2.5 mm；  

风速仪：0～10 m/s；  

秒表：精密度0.1 s；  

燃料：橡胶工业用溶剂油，符合SH 0004－90 合格品的要求。 

b) 缓施加灭火试验步骤 

按GB 15308－94 中5.7.5.1.2。 

25％抗烧时间试验中的抗烧罐尺寸应符合本标准5.7.5.1a）。 c) 强施加灭火试验步骤 

除了下述条件外，其他条件同本标准5.7.5.1b)。标准泡沫枪位置应使泡沫中心射流直接落在距远侧盘壁1000mm±100mm 处的燃料表面上； 

施加泡沫时间为180s±2s。记录灭火时间。如停止施加泡沫后火焰没有熄灭，可等待观察火焰是否熄灭，如果火焰熄灭，记录灭火时间。在施加泡沫结束至抗烧试验开始时，允许盘中有水平尺寸总和不大于500 mm 的闪燃火焰存在。施加泡沫允许短时间停顿，停顿时间应记入总施加泡沫时间。 

25 ％抗烧时间的试验步骤按本标准5.7.5.1b)。 

5.7.5.2  

AFFF/AR 对抗水溶性液体燃料的灭火试验  

a) 仪器、设备、材料 

按 GB 15308-94 中5.7.8.1。  

b) 试验步骤 

将燃烧盘放在地上，调平；调整好标准泡沫枪的位置。标准泡沫枪应水平安放，高于燃料液面1 000 mm±50 mm，与燃烧盘的距离以泡沫射流击在挡板中
心位置上为准； 

在燃烧盘中加入100L±2L 燃料； 

加完燃料5min 内点燃燃烧盘中燃料。火焰布满燃烧盘时为预燃开始，预燃时间为60s±2s；  
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施加泡沫180s±2s。如果火焰能够熄灭，记录灭火时间； 

停止施加泡沫300s±2s 后将装有2L±0.1L 燃料的抗烧罐置于燃烧盘中央并 

点燃。观察抗烧情况，四分之一燃烧盘面积着火时即为25％抗烧时间。 

6 检验规则 

6.1  

抽样 

6.1.1 每一生产批量为一取样单位。样品总量不得少于20L。 

6.1.2 型式检验的样品应从出厂合格的产品中抽取。 

6.1.3 取样前应将包装中的产品混合均匀。对每一项性能进行测试前也应将样品混合均匀。 

6.2  

出厂检验 

每批产品的出厂检验按本标准4.1 的要求进行。 

6.3 型式检验 

6.3.1 对AFFF 的型式检验应按本标准4.1 和4.2.1 的要求进行；对AFFF/AR 的型式检验应按本标准第4 章的全部要求进行。 

6.3.2 型式检验的条件 

有下列情况之一时应进行型式检验。  

a) 新产品鉴定或者老产品转厂生产时；  

b) 正式生产中如原材料、工艺有较大改变时；  

c) 正常生产时每年进行一次；  

d) 停产一年以上恢复生产时；  

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；  

f) 出厂检验结果出现不合格项目时。 

6.4 检验结果判定 

出厂检验或型式检验的结果必须符合本标准第4 章相应规定的要求。如有一 

项不合格，应重新从两倍数量的包装中取样。复验后仍有一项不合格则判为不合 

格产品。 


根据灭火试验的结果，按本标准4.2 中表2 和表3 的规定确定泡沫灭火剂的 

灭火性能级别。 

7 包装、标志、运输和储存 

7.1包装 

水成膜泡沫灭火剂应密封盛在有耐水成膜泡沫灭火剂腐蚀涂层的铁桶中或 

者塑料桶中，最大包装200 kg，最小包装25 kg。 

7.2 标志 

泡沫液包装容器上必须清晰、牢固地注明：  

a) 泡沫液名称及型号；  

b) 泡沫液的推荐使用浓度；  

c) 毒性、避免方法和造成中毒后的救护方法； 

d) 泡沫液和泡沫溶液的储存温度； 

e) 泡沫液受不受冻结和融化的影响； 

 f) 泡沫液的净重； 

g) 生产厂名称和地址； 

h) 泡沫液的生产批号、生产日期； 

 i) 配制泡沫溶液时是否适宜使用海水； 

j) 储存和使用中，泡沫液和泡沫溶液对储存容器和设备的腐蚀性；对泡沫 

液和泡沫溶液适宜的储存容器和设备； 

k) 泡沫液的有效期； 

m) 泡沫液的灭火性能级别。 

应按下列格式标明泡沫液的灭火性能级别： 

7.3 运输和储存 

7.3.1 水成膜泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉、干燥处；储存温度应低于40℃，高于水成膜泡沫灭火剂凝固点5℃。 

7.3.2 运输应避免雨淋。防止受潮和包装桶受损。 

7.3.3 产品在运输、储存期间不得混入其他物质和其他类型的灭火剂。 

7.3.4 水成膜泡沫（AFFF）灭火剂储存八年，其各项技术性能应符合本标准4.1和4.2.1 的规定。抗溶性水成膜泡沫（AFFF/AR ）灭火剂储存两年之内各项技术性能应符合本标准第4 章的规定。储存两至八年其技术性能应符合本标准4.1 和4.2.1 的规定，但只能作为非抗溶性水成膜泡沫灭火剂使用。

附录

A

（标准的附录） 

温度敏感型泡沫液的判定实验 

A1 温度处理 

A1.1 如生产厂申明泡沫液不受冻结和融化的影响，样品在按本标准A1.2 进行 

温度处理前，应按本标准5.1 的规定进行四个周期的冻结和融化试验。 

A1.2 将封装在容器中的泡沫液于60℃±3℃条件下放置七天后，在室温下再放 

置一天。 

A2 试验方法 

温度处理前、后的样品分别按本标准5.4.5.6 的要求进行pH 值、发泡倍数、 泡沫25％析液时间的测定。 

A3 判定条件 

泡沫液及其溶液的性能有一项符合表A1，该泡沫液即为温度敏感型的。表A1 温度敏感型泡沫液的判定条件 

项目判定条件 

pH 值温度处理后测定值与温度处理前测定值的差值超出±0.5发泡倍数温度处理后测定值超出温度处理前测定值的±15％泡沫25％析液时间温度处理后测定值超出温度处理前测定值的±20％
表1 泡沫液和泡沫溶液的物理和化学性能 

项目要求 

泡沫液的抗冻结、融化性能（不受冻结、融化影响的泡沫液） 

无可见分层和非均相泡沫液的pH 值 6.0～9.5泡沫液的沉淀物体积百分数，％ 

老化前≤0.25 ；沉淀物能通过180μm 筛老化后≤1.00 ；沉淀物能通过180μm 筛 

泡沫液的流动性流量大于标准参比液体泡沫溶液的扩散系数正值 

泡沫溶液的发泡倍数≥5.0泡沫的25％ 析液时间，min ≥2.5  

4.2 灭火性能 

4.2.1 AFFF 和AFFF/AR 对橡胶工业用溶剂油的灭火性能应符合表2 中相应级 

别的指示要求。 

表2 AFFF 和AFFF/AR 对橡胶工业用溶剂油的灭火性能级别 min  

灭火性能级别 缓施加灭火试验强施加灭火试验 

灭火时间 25％抗烧时间灭火时间25％抗烧时间 

I A 不做试验≤3 ≥10  

I B ≤5 ≥15 ≤3  

不做试验I C ≤5 ≥10 ≤3  

I D ≤5 ≥5 ≤3  

4.2.2 AFFF/AR 对丙酮的灭火性能应符合表3 中相应级别的指标要求。 

表3 AFFF/AR 对丙酮的灭火性能级别 min  

灭火性能级别灭火时间 25％抗烧时间 

I A ≤3 ≥15  

I B ≤3 ≥10  

I C ≤3 ≥5  

5 试验方法 

5.1  泡沫液抗冻结和融化性能的测定 

5.1.1  仪器、设备 

冷冻室：能够达到本标准5.1.2a 规定的温度要求； 

磨口瓶（或塑料瓶）：500mL ，无色透明。 

5.1.2  试验步骤  

a) 将冷冻室的温度调至低于样品凝固点10℃。b) 将300mL 样品注入磨口瓶（或塑料瓶），放入冷冻室冷却使其冻结，并保持温度24 h 后取出，在室温条件下解冻，放置时间不应少于24 h，不多于96 h。  

c) 重复上述过程三次，完成四次冻结和融化周期。  

d) 观察样品有无分层和非均相现象。 

5.2 泡沫液pH 值的测定 

5.3 泡沫液沉淀物的测定 

5.3.1  装置 

离心机：可控转速2 000 r/min±100 r/min；锥形刻度离心试管：50mL ，锥形底部最小分度值0.1mL； 分样筛：孔径180μm；  

塑料洗瓶。 

5.3.2 样品 

取样时要保证样品容器内的沉淀物分布均匀，先用两个锥形刻度离心试管分别取50mL 作为老化试验前的样品，不得有气泡；然后再取120mL 放在玻璃瓶内把口封好，做老化试验，在60℃±2℃下保持24 h±2 h，老化试验后样品恢复到室温，搅匀，用两个锥形刻度离心试管分别取50mL 样品，不得有气泡。 

5.3.3  试验步骤 

分别将装有50mL 泡沫液的锥形刻度离心试管对称放入离心机，盖好盖子， 在2 000 r/min±100 r/min 的条件下离心10 min 。 取出离心试管，记录沉淀物的体积百分数。用塑料洗瓶将试管中的样品冲洗 到180μm 分样筛上，观察沉淀物在塑料洗瓶的水流冲洗下是否分散通过筛子。 

5.4  泡沫液流动性的测定 

按GB 15308－94 中5.3。 

5.5  泡沫溶液扩散系数的测定 

5.5.1  仪器、设备、试剂 

表面张力仪：精度为0.1mN/m ；测量范围为0mN/m～180mN/m；环已烷：含量不低于99％ 泡沫溶液：使用100mL 容量瓶和移液管，按产品说明书规定的浓度用表面 

张力不小于70mN/m 的蒸馏水配制泡沫溶液。 

5.5.2 试验步骤 

5.5.2.1 表面张力的测定  

a) 调节泡沫溶液温度到20℃±1℃，测定其表面张力，精确至0.1mN/m；  

b) 重复一次试验，取两次试验的平均值作为测定结果。 

5.5.2.2 界面张力的测定  

a) 测定完表面张力后，使铂环降至泡沫溶液液面以下，在泡沫溶液上加一层5 mm～7 mm 厚的20℃±1℃的环已烷。等待6 min±1 min 后，测定界面张力， 

精确至0.1mN/m； 

 b) 重复一次试验，取两次试验的平均值作为测定结果。 

5.5.2.3  扩散系数的计算 

按式（1）计算泡沫溶液的扩散系数。  

S＝Tc －Ts －Ti ............（1）  

式中：S――扩散系数，mN/m；  

Tc――环已烷的表面张力，mN/m；  

Ts――泡沫溶液的表面张力，mN/m；  

Ti――泡沫溶液与环已烷之间的界面张力，mN/m 。

5.6  发泡倍数和25％析液时间的测定 

5.6.1 仪器设备 

