运城电网电力供应预警及应急处理预案
    总则

    第一条 为了贯彻落实省经委、省电力公司关于《山西电网电力供应预警及应急处理预案》精神，保障电力供应紧张时的电力有序供给，保证运城电网安全稳定运行和全社会正常的供用电秩序，最大限度地满足运城市经济发展和人民生活对电力的需求。特制定运城电网电力供应预警及应急处理预案。

    第二条 本方案根据山西电网电力不足，运城电网变电设备故障以及气候突变、自然灾害等异常情况制定。

    第三条 各县（市、区）供电支公司、各大电力用户应根据本方案和自身特点制定相应应急处理执行方案，并报当地电力行政主管部门和运城供电分公司核备。在运城电网电力供应预警及应急处理预案启动时，迅速配合执行，确保电网安全稳定运行。

    组织机构设置及工作原则

    第四条 成立“运城电网电力供应预警及应急处理领导组”（简称“市电力预警应急领导组”），负责电力供应预警及应急处理的指挥协调。主要职能：根据全市电力供应形势，召开会议，研究决定保证运城电网安全稳定运行和电力有序供应的重要事项和重要决策。领导组下设“运城电网电力供应预警及应急处理办公室”（简称 “市电力预警应急办公室”），具体负责全市电力供应协调、预警应急处理工作，研究决定发布预警，是电力预警应急领导组的日常办事机构。

    （1） 领导组

    组 长：张建喜 市政府副市长

    副组长：丁志良 市经济委员会副主任

    籍小辉 运城供电分公司副经理

    王晓林　 运城供电分公司副经理

    成 员：张剑一 市经委能源交通与电力科科长

    赵小明 运城供电分公司用电处主任

    韩立红 运城供电分公司调度所主任

    （2） 办公室

    成员单位：市供电分公司调度运行部门、各供电支公司调度、用电管理部门

    工作原则

    1、确保电网安全原则。严格遵循“有多少、供多少，缺多少、限多少”的原则，严格执行企业自备电厂调峰用电措施，严格按批准的限电序位和错峰、避峰、轮供方案，科学、合理调度，确保电网安全、稳定运行。

    2、确保重点原则。根据负荷情况分级确保城乡居民生活用电，尤其是灯峰时段的基本生活用电；确保党政重要机关、军队、金融机构等重要单位和部门的工作用电；确保农业生产、医院、学校和重要政治、经济、文化活动用电以及城市基础设施正常运行的用电；保证重点优势企业的连续生产用电。

    3、分级控制原则。根据电力供应情况，将供用电形势分为黄色、橙色、红色三级，并实施分级控制。出现不同等级的缺电形势时，启动相应级别的应急处理预案。

    4、属地管理原则。市供电分公司根据市经委用电计划和省电力公司分配的省网可供负荷和企业自备电厂发电出力，将用电负荷方案分配到各供电支公司、大用户，当电网电力供应缺额增大，启动应急方案时，各供电支公司要严格按方案要求，将用电负荷控制到要求的范围内。各县（市、区）政府对所辖行政区范围内的有序用电工作负总责，各县(市、区)经贸局负责所辖行政范围内预案的制定，执行和监督检查。若县（市、区）级应急处理不力，将核减其计划指标。

    5、公开透明原则。各县（市、区）经贸局、供电支公司、各供电所应公开供电能力和有序用电政策，公布各用电单位错峰、避峰、限电的执行情况，保证指标分配公平、违规处罚公正、限电措施公开。

    6、“精简、高效”原则。各级预警及应急机构按照“统一领导、分工明确、信息互通、人员有机组合”的原则积极开展工作。

    7、优质服务原则。进一步提高工作人员的业务素质和服务水平，以用户满意为目标，做到“限电不限真情、缺电不缺服务”。

    预警制度

    第六条　在运城电网电力供需预计缺口15万千瓦以上，预计持续两天以上，全市启动电力供应预警方案，依次分为运城电网电力供应三个预警等级：

    “黄色”预警：电力供需缺口15万千瓦～25万千瓦；

    “橙色”预警：电力供需缺口25万千瓦～35万千瓦；

    “红色”预警：电力供需缺口35万千瓦及以上。

    电力供需缺口小于15万千瓦负荷不启动预警方案，由供电分公司根据电网情况采取错峰、避峰等手段自行处理。负荷缺口超过35 万千瓦时，启动红色预警方案的同时，上报领导组及市政府，采取紧急处置措施。

    第七条 市供电分公司调度所要严格按照市经委和市供电分公司下达的市调小电厂年、月发电量控制目标，制定日负荷曲线；各市调小电厂，每周五向调度所上报下周机组出力保证情况，调度所根据上报情况，综合分析省网指标、小电厂机组检修、输变电设备检修、气候等情况，确定电力需求和供应能力。

    第八条 运城电网电力供应预警及应急处理预案, 需得到市预警应急办公室批准后方可实施, 并上报市电力预警应急领导组。

    预警启动时，电力预警应急办公室各副主任单位应及时通知所属区域内各成员单位，并立即履行相应预警执行方案。

    第九条 各县（市、区）经贸局接到运城电网电力供应预警时，应及时向工业用户宣布进入预警状态，启动相应预警执行方案，设置值班领导，负责向公众解释，并协助供电支公司处置有关问题。

    第十条 各县（市、区）供电支公司接到市供电分公司电力供应预警时，迅速启动本县（市、区）相应预警执行方案，并由调度部门向市供电分公司调度所汇报执行情况和执行时间。

    第十一条　各工业用户在接到运城电网电力供应预警时，应在保证设备和人员安全前提下，迅速执行本企业的应急预案，不得拖延。

    第四章 应急处理

    第十二条 充分利用各类媒体（包括召开新闻发布会等形式）向社会公告电力分级预警，要取得社会各界的理解和支持。预警公告由预警应急办公室负责对外发布，市供电分公司调度所具体承办。公告内容主要包括电力供需缺口、产生的原因、采取的措施、预计持续时间等。

    第十三条 市供电分公司要对大工业企业用电负荷进行监控，全力保证居民生活用电。

    第十四条　全面加强电网安全生产管理工作，按照“统一调度、分级管理”、“保主网架、保重点地区、保重要用户、保人民生活用电”的原则，采取一切必要手段，降低电力不足对电网安全运行的影响，确保主网架安全稳定运行和重要用户安全用电。各县（市、区）供电支公司应依靠当地经贸局，落实各项需求侧管理和拉限电措施，以确保电网安全稳定运行，维护社会正常用电秩序。

    预警执行方案启动后，调度所根据电网运行情况和市调电厂机组发电能力，调整电网运行方式，严格执行供电指标，落实反事故措施。

    第十五条 各县（市、区）经贸局在供电支公司协助下，负责该县（市、区）预警执行方案的制定和执行。接到市级预警后，迅速启动预警执行方案，并将执行结果上报市电力预警应急办公室和调度所。若应急处理不力，造成市调直接拉路，由县（市、区）经贸局会同供电支公司向市电力预警办公室书面说明情况。

    第十六条 各工业用户接到预警后，必须迅速执行本企业预警执行方案。若应急处理不力，造成调度部门非计划拉闸限电，一切损失自负。

    第十七条 本预案自下发之日起执行。
