空压机压力罐及管道炸裂应急预案

    一、基本情况：

　　压缩空气虽然经电脑编算设计，其排气压力不会超过储气罐及管道的设计压力，但由于强大的内部气体对气罐及管道造成的压强以及外界因素的影响，可能导致贮气罐及供气管道的炸裂等现象。

　　二、危险目标：贮气罐及管道炸裂

　　三、事故报警：一旦发生贮气罐或供气管道炸裂现象，当班班长或运行工应立即向当班调度报告，并迅速通知救援指挥部成员，

　　四、救援机构：

　　应急救援机构由配电主任、安全员、设备运行工、生产调度、当班班长、组长。

　　五、事故的处理：

　　1、发生贮气罐及供气管道炸裂，当班班长应立即疏通附近人群，并通知做好附近因炸裂造成连带事故的有关车间，防止发生群发事故。

　　2、当班班长应迅速组织保护现场，并就地安全迅速切断气源。

　　3、保护好贮气罐安全阀等有关安全保护装置的参考数据。

　　六、注意事项：

　　1、发生炸裂事故，进入现象前，一定要注意现场的电源是否已切断。

　　2、当强大的排气压力排放时，一定要躲开，并从最近旁迅速切断气源开关。

　　3、防止裂片伤人皮肤。

　　4、防止因炸裂引起的高空裂片下落伤人。
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