贮槽管线标识管理制度
第一章  总   则

第1条  参照国家（GB 7231－2003）工业管道基本识别色要求及公司《现场安全及设备标志管理制度》的相关要求制定本制度。

第2条  本制度适用于公司经营管理活动范围内的所有贮槽、管线的标识管理。

第3条  制度中所包含的标识由保障部统一样式和内容等要求，各部门（车间）统计后，由综合管理部统一联系制作。

第4条  保障部作为设备管理部门，对设备、管线等的标志标识负有监督、检查、考核的责任。

第5条  各部门（车间）应按照本制度的要求，对本部门（车间）内的贮槽、管线等标识，及时更新。保持清晰、醒目。

第二章 标识要求
第6条  标识由色环、文字及规格型号、设备位号等要素组成。
第7条  标识的要素和规格由设备管理员参照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》统一确定。
第8条  管道贮槽标识要求，见附件1。
第三章 标识管理
第9条  设备专职管理员应做好贮槽、管线标识的统计、汇总工作，明确每个标识的内容和规格，并将统计核准后的结果交综合管理部统一制作。

第10条  各部门车间应对所需使用的贮槽管线标识向设备管理员提出申请（见附件2）。
第11条  设备管理员对所发放的标识，应建立登记台账（附件3），并加强日常检查和监督、考核工作，确保各类标识经常保持有效（符合要求）。

第12条  各部门车间领用后，应随即登记做好台帐，以便于以后的管理工作。
第13条  使用标识的各部门车间应：
(一) 遵守标识的使用和管理制度，对标识的使用情况如实记录和存档；
(二) 不得自行编制、使用不规范的标识；
(三)  接受设备管理员的监督检查。
第四章 标识使用
第14条  各种规格标识，须固定或标明在槽体管线明显的位置上，选用的规格应与槽和管线外型尺寸相适应；
第15条  在阀门处、管线穿墙处、弯头处均须设置标识；
第16条  直管段标识，间隔不能大于10米。
第17条  在产品本体上不能加施标识的，其标识必须加施在本体边上固定的标牌上。
第六章 其  他
第18条  本制度由保障部负责解释。

第19条  本制度自发布之日起实施。
第20条  本制度如有未尽事宜，可由保障部提出修订，并经相同的会签后发布实施。
第21条  本规则中列明的附件，与其他条款具有同等效力。本制度附件：

	项 次
	名       称
	表 单 编 号
	版 本
	保 存 期 限

	附件1
	《贮槽、管线标识要求》
	-
	-
	-

	附件2
	《标识申请表》
	
	
	一年

	附件3
	《标识管理台账》
	
	
	一年


附件1 
贮槽、管线标识要求

一 根据管道、贮槽内物料性能，分为八类，采用八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样（图1），标准见GB 7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。
二  基本识别色标识方法，根据本公司实际情况，使用以下几种标识方法。

1、 管道全长上标识或在管道上以宽为150mm的色环标识（相对于有保温的管道）
2、 贮槽标识则一致采取在贮槽上喷涂相应的标色及字符（标识面积视贮槽大小而定）

容积在100m3以下的标色面积为420mm（长）X300mm（宽），容积在100m3以上的标色面积为600mm（长）X400mm（宽）
3、贮槽标识字符的内容由设备位号、名称、规格型号、容积组成（样式见图2）
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                                  图2

附录2：标识申请表

标识申请表

申请部门（车间）：                                     编号：
	序号
	标识对象名
	标识对象大小
	数量（个）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


申请日期：     年   月   日

注：1、标识对象：管道或贮槽；
2、管道标明直径；贮槽若为圆形标明直径和高度，若为方形的标明长×宽×高；
3、单位为mm。
附件3

                                   标识管理台帐
 管理部门：                                                          编号：
	序号
	所在车间
	标识对象（设备名称）
	规格型号
	介质
	标色
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


记录人：                                               日期：                                                               
设备位号：V-100251


                   液 碱


NaOH





规格：ф2300x2500x1500                      容积：8.623M3











