机电管理安全技术措施及应急预案

1、机电管理安全技术措施

　　（1）供电线路事故及防治措施

　　1）地面固定供电线路和通信线路应设置在稳定的地方；

　　2）输配线至地面、建筑物或构筑物的距离应符合有关规程规定。

　　3）井下低压馈电线上有可靠的漏电、短路检测闭锁装置，可采用瞬间1次自动复电系统。

　　4）严禁井下配电变压器中性点直接接地；严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

　　5）井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力，并应校验电缆的热稳定性。

　　6）井下电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下配电点引出的馈电线上应装设短路、过负荷和漏电保护装置。低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

　　7）井下低压馈电线上，必须装有检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

　　8）井下配电网路均应装设过流、短路保护装置；必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。必须正确选择熔路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。必须正确选择熔断器的熔体。

　　必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或同时工作成组的电气设备能够起动。

　　9）井下必须装设防雷电装置。

　　10）电缆的选择及电缆的敷设必须符合《煤矿安全规程》（2006版）规定。

　　11）电缆的敷设：

　　（1）在水平巷道或倾角在35°以下的井巷中，电缆用吊钩悬挂；

　　（2）悬挂的电缆有适当的弛度；悬挂高度高于矿车；

　　（3）悬挂点间距为3米；电缆要在压风管、供水管等管子的上方，并保持0.3米以上的距离。

　　12）电缆连接

　　（1）电缆与电缆连接，必须用与电气设备性能相符的接线盒；

　　（2）电缆线芯使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接；

　　（3）不同型电缆之间严禁直接连接，采用符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接；

　　（4）同型电缆之间直接连接时，橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效通的冷补，并经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。

　　（2）地面变电所事故及防治措施

　　1）可能发生的事故分析

　　地面变电所可能发生变电所火灾、变电所设备事故、小物件及动物引起短路事故。

　　2）地面变电所事故防治措施

　　地面变电所位置选择在工业场所附近，并符合下列要求：

　　（1）设置在无塌陷区、稳定的场所；

　　（2）设在爆炸材料库爆炸危险区以外；

　　（3）与高噪声源的距离，应满足主控制室背景噪声不大于60db（A）的要求。

　　（4）变电所周围必须设有围墙，其高度不低于1.8m，并在周围悬挂安全警示牌。

　　（5）变电所防雷、过电压保护及各种避雷设施齐备。

　　（6）变电所用不燃性材料建筑，应有专门的防灭火装置。

　　（7）开关、继电保护装置及电容器等必须制定防火措施，电缆钩、管道沟、窗房应设置铁丝网，以防小动物入内造成线路短路。

　　（8）变电所内悬挂一次、二次架空线和电缆的配电系统图以及有关操作、维护等规和程、规则。

　　（9）变电所内变电装置与墙、顶必须按有关规定留足距离。

　　（10）矿井地面供电线路每年必须进行巡查。10kv及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设，矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。

　　（11）矿井应有两回电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷，变电所为双电源，避免了两回线路受到外部的影响同时发生故障的概率。在变电所的进线处，如因地理环境等条件的控制使线路之间距离不易分开，也要尽量拉开两线路间距离。并适当的增大杆塔安全系数，避免因煤层的开采或气候变化等各种原因出现事故。

　　（3）防止电气设备引起的瓦斯、煤尘爆炸和触电事故的措施

　　1）防止矿井突然停电的措施

　　使用双回路电源，一路断电即合上另一路开关，以保证井下供电的连续性。

　　2）防止电火花事故的措施

　　1）井下电气设备严禁失爆，电气设备入井前严格检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。

　　2）井下电缆必须是经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆，电缆的安设合格，并防止有硬件物品碰穿，以及注意电缆的受潮、老化等。严禁使用铝芯电缆。

　　要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头，电缆要悬挂整齐。井下防爆电气设备要及时检查维修，保持完好。严禁使用明刀闸开关。普通型携带式电气测量仪表，只准在瓦斯浓度1%以下的地点使用。

　　3）井下严禁带电检修和带电搬移电气设备。检修或搬迁电气设备（包括电缆和电线）前，必须切断电源，并用防爆验电笔检验，无电后，检查瓦斯，巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时，方可开始工作。所有开关把手在切断电源时都应闭锁，并挂上“有人工作，不准送电”牌子，只有执行此项工作的人员，才有权摘牌和送电。

　　4）建立矿灯管理制度，每盏矿灯都应编号，经常使用矿灯的人员必须专人专灯。矿灯必须保持完好，漏液、亮度不够、电缆损坏、灯锁不良、灯头松动、密封不严、玻璃破裂等情况的矿灯严禁发出。严禁敲打、撞击和自行拆卸矿灯。

　　5）井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电，且用防爆型的照明信号设备。

　　6）井下电话选用本质安全型电话，并使用矿用电话电缆。

　　7）严禁井下配电变压器中性点直接接地，严禁由地在中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电，井下电气设备正常不带电的金属外壳都应可靠接地。

　　总之，电缆、矿灯、信号照明、电话系统、防爆电气设备在防静电、防带电作业等方面必须采取有效措施以防止电火花引燃瓦斯与煤尘而引起爆炸。

　　8)矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。

　　9)地面变电所的高压馈电线上，必须装设有选择性的单相接地保护装置；供移动变电站的高压馈电线上，必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。

　　10)井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

　　11)每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。

　　12)煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。每班使用前，必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。

　　13)直接向井下供电的高压馈电线上，严禁装设自动重合闸。手动合闸时，必须事先同井下联系。井下低压馈电线上有可靠的漏电、短路检测闭锁装置时，可采用瞬间1次自动复电系统。

　　3）防止井下电气着火的措施

　　1）变电所和供电线路设有可靠的避雷装置，为防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘以及火灾等灾害。必须做到：

　　（1）由地面直接入井的轨道、管路，必须在井口处将金属体进行不少于两处的良好的集中接地。

　　（2）通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。

　　（3）每年雨季前必须对避雷装置进行检查试验。

　　2）矿用电缆的选择

　　（1）井下电缆按安全载流量选择，并经电压损失和短路保护校验，采用矿用橡套软电缆。

　　（2）井下各配电站配电的低压电缆均采用矿用橡套铜芯电缆。

　　（3）照明电源均引自地面配电所，采用阻燃的矿用铠装电缆（MY）；电钻采用矿用电钻电缆（MZ）。

　　3）所有电气设备，均设有短路、过负荷、单相断线保护和漏电闭锁保护。井下所有电气设备的金属外壳都进行接地。

　　4）井下监测分站、地面矿灯房及井下配电点等电气设备集中处，采用不燃性材料支护。并配有灭火器材，喷粉灭火器3个和砂箱2个，砂箱用1.5～3.0毫米铁板制作，容积不少于0.2m3。

　　5）井下所有电气设备按煤与瓦斯突出矿井要求配备，采用防爆型和本质安全型电气设备。

　　4）防止触电事故的措施

　　1）机器外露的转动和传动部分都必须加装护罩或遮栏，防止碰触发生危险。

　　2）凡不用或暂时停用的电气设备必须切断电源，并把送电开关打上闭锁或加锁。

　　3）井下36V以上的电气设备设接地保护装置，并构成接地网；127V煤电钻应设有检漏、短路、过负荷、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。660V供电系统必须有过电流、接地和漏电保护。煤电钻综合保护装置在每班使用前必须进行一次跳闸试验。低压检漏装置每天进行一次跳闸试验。发现检漏装置有故障或网络绝缘降低，应立即停电处理。检漏装置应灵敏可靠，严禁甩掉不用。接地网上任一保护接地之间的保护接地用的电缆芯线的电阻值都不得不得超过1欧姆。

　　4）必须配备经培训考试合格的防爆设备检查员，并建立严格的防爆设备入井制度。防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用。

　　5）井下电气设备的各种保护

　　1）所有电气设备的保护接地装置（包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线）和局部接地装置，与主接地极连接成1个总接地网；主接地极在采区下部水沟中埋设1块，用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2 、厚度不得小于5mm。

　　2）局部接地极设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2 、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢实行改革制成，并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地，可用直径不小于35mm，长度不小于1.5m的钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，垂直全部埋入底板。

　　3）连接主接地极的接地母线，采用截面不小于50mm2 的铜线，电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，采用截面不小于25 mm2 的铜线。

　　2、发生机电事故的应急救援预案

　　(1) 当发生地面变电所全矿或大部分断电时，变电所值班员要立即向矿调度室汇报，汇报事故的性质、发生的时间、地点、影响范围；矿调度室接到事故汇报后，要立即汇报应急救援指挥部；生产矿长按事故处理组织程序，进行事故的处理；同时，由法人向公司汇报事故的情况。

　　(2) 发生事故后，矿调度室通知机电主管、机电队，安全科人员、维修人员和司机到现场查看事故的情况，拿出处理的措施，然后，进行详细分工，做事故处理的各项准备工作，按照处理措施进行处理。

　　(3) 电气着火事故后，首先，切断供电电源，再用干粉灭火器或防火砂将火扑灭。凡油类着火，不准用水灭火，不准使用泡沫灭火器。

　　(4) 发生人身触电事故后，首先，切断供电电源，使人体脱离电源，再利用人工的方法进行救护。

　　(5) 发生全矿性停电事故时，应制定措施进行处理。
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